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CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3087/2016

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego
Paristwowy Instytut Badawczy
na wniosek ztozony przez firme:

Technokabel S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041),
przy zastosowaniu systemu 1 oceny zgodno$ci, stwierdza, ze wyrdb budowlany:

Kable ognioodporne o izolacji i powtoce bezhalogenowej typu
HTKSH FE180 PH90/E30-E90, HTKSHekw PH90 FE180 PH90/E30-E90

produkowany przez: w zaktadzie produkcyjnym:
Technokabel S.A. Technokabel S.A.

ul. Nasielska 55 ul. Wiatraczna 28
04-343 Warszawa 06-550 Szrensk k. Miawy

spetnia wymagania specyfikacji technicznej:

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB
Nr AT-0603-0098/2011/2016 wydanie 2 z dnia 06.12.2016 r.

B/4924/2016 z dnia 07.11.2016 r.

Winicspk 0 Ordziel@nis; Ayl or: oraz nr B/4962/2016 z dnia 29.12.2016 r.

Okres waznosci certyfikatu zgodnosci: od 30.12.2016 r. do 14.11.2021 r.

Certyfikat zgodnosci pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez \Wnioskodawce
wymagan zawartych w umowie nr 52/DC/B/2016 z dnia 19.12.2016 r. oraz tak diugo jak wyréb
budowlany objety certyfikatem, warunki zaktadowej kontroli produkcji, przywotana specyfikacja
techniczna nie ulegng znaczgcym zmianom oraz pod warunkiem ze Jednostka Certyfikujgca
CNBOP-PIB uprzednio nie zawiesi, nie cofnie lub nie zakonczy udzielonej certyfikaciji.

KIEROWNIK DYREKTOR CNB -PIB
JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ ¢ )

| \/ﬂ VY.

st. kpt. mgr inz. Tomasz Kietbasa bryg. dr inz. Dariusz Wréblewski

]

Jozefow, dnia 30 grudnia 2016 .
Zastepuje certyfikat zgodnosci nr 3087/2016 z dnia 19.12.2016 r.
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Kable ognioodporne o izolacji i powloce bezhalogenowej typu
HTKSH FE180 PH90/E30-E90, HTKSHekw PH90 FE180 PH90/E30-E90

Ciuriansaria: HTKSH - kable nieekranowane
HTKSHekw - kable ekranowane

Odpornosé na ogien (wg PN-EN 50200): PH90

Ciggtos¢ obwodu poddanego dziataniu ognia FE180

(wg PN-IEC 60331-21):

Ciggtos¢ dostaw energii / przekazu sygnatu

(wg DIN 4102-12 — dot. kabla stosowanego E30 - E90

jako element zespotu kablowego):

Napiecie pracy: 240V

Zakres temperatur pracy: -30°C + +80°C

Promien zginania (minimum): 10 x srednica kabla

Odpornos¢ izolacji zyt na napiecie probiercze: przez 60 s: 1500 V AC;

Pojemnosc skuteczna: <200 nF/km

Charakterystyka produktow rozktadu pH>4,3

termicznego kabla: konduktywnosé G<10uS/mm

Kable HTKSH i HTKSHekw mozna stosowa¢ w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi

urzgdzeniami gasniczymi.

Sprawozdanie z badan nr 4336-ZLK/2016 z dnia 14.10.2016 r. (wraz z aneksem z dnia 17.11.2016 r.)
wykonane w Laboratorium Badan Kabli i Badan Srodowiskowych Instytutu Technik Innowacyjnych
i+ EMAG | sprawozdanie z badan nr 2976 z dnia 01.12.2003 r., nr 2977 z dnia 01.12.2003 r.,
4 nr 00025B/1/2014 z dnia 07.02.2014 r., nr 00463B/2/2016 z dnia 28.09.2016 r. wykonane w laboratorium
EVPU a.s., sprawozdanie z badari nr FIRES-FR-018-18-AUNE z dnia 25.04.2016 r. wykonane
przez FIRES s.r.0. a takze sprawozdanie z badar nr 2140/BW/16 z dnia 23.11.2016 r. i nr 2205/BW/16
z dnia 30.12.2016 r. wykonane przez Zespot Laboratoridw Procesdw Spalania i Wybuchowosci (BW)
CNBOP-PIB.
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