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Nr 2940/2014 
Nazwa i typ wyrobu: Kable do instalacji przeciwpozarowych w izolacji i powtoce z tworzywa 

bezhalogenowego typu H T K S H i HTKSHekw 

wprowadzony do obrotu 
przez: 

T E C H N O K A B E L S.A. 

ui. Nasielska 55 

04-343 Warszawa 

Opis oraz warunki dotyczqce stosowania wyrobu budow]anego: 

Oznaczenia HTKSH, HTKSHekw 
Ci^glosc przewodzenia (wg. PN-EN 50200) -
Palnosc kabia nie rozprzestrzeniaj^cy ptomienia 
Ci^losc przewodzenia (wg. DIN 4102 cz. 12) -
Napifcie pracy 150 V 
Odpomosc izolacji dowolnej zyty na napi^cie probiercze wartosc skuteczna przez 60s - 1500 V 
Indukcyjnosc (wartosc orientacyjna) 0.7 mH/km 
Pojemnosc (wartosc orientacyjna) 6 0 - l30nF/km 
Zakres temperatur pracy - 3 0 ° C - + 80°C 
Zakres temperatur podczas ukladania - 5 ' ' C - + 7 0 ' ' C 
Promieii zginania (minimum) 10 X zewn^trzna srednica kabla 
Korozyjnosc wydzielanych gazow (wartosc orientacyjna) pH =6.8 / konduktywnosc 0,4 =nS/mm 
G^stosc dyniu (wartosc orientacyjna) transmisja nie mniejsza niz T=90 

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu: 

Aprobata techniczna 

Dokumentacja techniczna: 
Sprawozdania z badari: 

nr B/4457/2014zdnia 16.04.2014 r. 

nr AT-0603-0417/2014 wydana przez Zaklad Aprobat Technicznych 
CNBOP-PIB z dnia 15.04.2014 r. 
dokumentacja producenta dotycz^ca wyrobu z 2014 r. 
nr 504-2 i02-26-ZM/ML-38/2002 z dnia 15.10.2002 r.. nr 
504-2I02-26-ZM/ML-45/2006 z dnia 10.07.2006 r. wykonanych w 
Instytucie Elektrotechniki Oddziat Technologii i Materialoznawstwa 
Elektrotechnicznego we Wroclawiu, nr 2976 z dnia 01.12.2003 r.. nr 2977 z 
dnia 01.12.2003 r. wykonanych EVPU a.s, NOVA Dubnica. 
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